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Τι συνέβη;

Τι µπορείτε να κάνετε

Το εργοστάσιο της Union Carbide 
στη Bhopal 

Bhopal—Ένα τραγικό γεγονός

Ήταν λίγο µετά τα µεσάνυχτα, 
στις 3 ∆εκεµβρίου 1984 στο
Bhopal,Ινδία. Μια σειρά από
γεγονότα που συνέβησαν στις

εγκαταστάσεις της Union 
Carbide India Limited είχαν
σαν αποτέλεσµα τη διαρροή

~40 τόνων αερίου µεθυλο
ι σ ο κυ α ν ί ο υ ( M IC ) .  Οι

συνέπειες ήταν τραγικές: 
σύµφωνα µε την κυβέρνηση

της Ινδίας, περισσότεροι από
3800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή

τους αµέσως µετά τη διαρροή
και χιλιάδες τραυµατίστηκαν.

Η βασική αιτία στην οποία

συµφώνησαν οι περισσότεροι από
τους ειδικούς που διερεύνησαν το

συµβάν: µια σηµαντική ποσότητα
νερού εισήλθε στη δεξαµενή

αποθήκευσης ΜΙC. Το νερό
αντέδρασε µε το MIC, η θερµοκρασία

και η πίεση ανέβηκε και αρκετά
συστήµατα ασφάλειας δεν µπόρεσαν

να ανταποκριθούν. Τελικά, το
ασφαλιστικό της δεξαµενής άνοιξε

απελευθερώνοντας αέριο MIC.

20 χρόνια µετά, η ακριβής
προέλευση του νερού παραµένει

αµφιλεγόµενη. Ωστόσο, είναι

ξεκάθαρο ότι τα εγκατεστηµένα
συστήµατα ασφάλειας ∆ΕΝ

απέτρεψαν την µεγάλη διαρροή του
τοξικού αερίου. 

- Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο περιστατικό στη χηµική

βιοµηχανία, αυτό το συµβάν αποδεικνύει γιατί τα αξιόπιστα

συστήµατα ασφάλειας είναι κρίσιµα κατά τη διαχείριση

επικίνδυνων ουσιών.  Αυτό το συµβάν αποτέλεσε επίσης µία

ώθηση στη διαχείριση ασφάλειας διεργασιών όπως την ξέρουµε

σήµερα.
- Κατανοήστε τους κινδύνους της δραστικότητας όλων των

ουσιών των διεργασιών σας. ∆ιαβάστε το µέρος του MSDS που

περιγράφει τη δραστικότητα, κατανοήστε πλήρως όλες τις

οδηγίες για τη δραστικότητα στις διαδικασίες λειτουργίας και

µάθετε γιατί υπάρχουν τα συστήµατα ασφάλειας (π.χ. interlocks, 
ασφαλιστικά, µονάδες καθαρισµού) και πώς λειτουργούν.
- Αν µια ουσία στην περιοχή σας αντιδρά µε το νερό 1) να είστε

προσεκτικοί όταν πλένετε εξοπλισµό για συντήρηση ή όποτε

χρησιµοποιείτε λάστιχο νερού και 2) θυµηθείτε ότι ο

συµπιεσµένος αέρας µπορεί να περιέχει συµπυκνωµένο νερό –
σιγουρευτείτε ότι ο αέρας δεν περιέχει νερό πριν το φύσηµα

σωληνώσεων.
- Κατανοήστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που πρέπει να

ακολουθήσετε αν η θερµοκρασία ή η πίεση αυξάνεται γρήγορα

σε δοχεία µε επικίνδυνες ουσίες, ιδιαίτερα αυτές που είναι

δραστικές.
- Ενθαρρύνετε τη διεύθυνση και τις τεχνικές υπηρεσίες να

εξετάσουν το «χειρότερο σενάριο» για την εγκατάσταση και τα

µέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται για να αποφευχθεί

αυτό το σενάριο.

Κατανοήστε το «χειρότερο σενάριο» που µπορεί να συµβεί και τα «επίπεδα
προστασίας» της εγκατάστασής σας!

Πώς συνέβη αυτό;
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