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Η σφαιρική δεξαµενή της φωτογραφίας στα

δεξιά κατέρρευσε κατά τη διάρκεια υδραυλικής

δοκιµής. Τα υποστηρίγµατα έφεραν

πυροπροστασία που έκρυβε τη διάβρωση του

µετάλλου. Όταν η σφαίρα γέµισε µερικώς µε

νερό, κατέρρευσε. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε

και ένας τραυµατίστηκε σοβαρά.

ΗΗ ΜόνωσηΜόνωση ∆ΕΝ∆ΕΝ ΠροστατεύειΠροστατεύει απόαπό τητη ∆ιάβρωση∆ιάβρωση

Η ∆ιάβρωση Προσβάλει Σωληνώσεις Η ∆ιάβρωση Προσβάλει ∆οµικά Υποστηρίγµατα

Τι Συνέβη

Η διάβρωση κάτω από τη µόνωση δεν κάνει διακρίσεις. 
Προσβάλει σωληνώσεις, δοχεία και δοµικά υποστηρίγµατα. 

Στη φωτογραφία αριστερά φαίνεται εξωτερική

διάβρωση µεγάλης έκτασης σε αγωγό

µεταφοράς Φαινόλης. Ο αγωγός ήταν

µονωµένος και αστόχησε πριν ανακαλυφθεί η

διάβρωση. Παρόλο που κανένας δεν

τραυµατίστηκε, το κόστος της αποκατάστασης

της περιβαλλοντικής ζηµίας και των επισκευών

του αγωγού ήταν πολύ µεγάλο.

ΝαΝα είστεείστε σεσε επιφυλακήεπιφυλακή γιαγια σηµάδιασηµάδια κρυφήςκρυφής διάβρωσηςδιάβρωσης!!

Γιατί Συνέβη
Τι Μπορείτε να Κάνετε Για να Εντοπίσετε ή να Προλάβετε την

Κρυφή ∆ιάβρωση
Η θερµική µόνωση και πυροπροστασία

προσφέρουν την «κάλυψη» για να κρυφτεί η

διάβρωση και το κατάλληλο περιβάλλον για

να εµφανιστεί και να εξαπλωθεί. Αυτό το

κάλυµµα µπορεί να παγιδεύσει υγρασία ή

διαρρέουσες χηµικές ουσίες, οι οποίες κάτω

από ορισµένες προϋποθέσεις, δηµιουργούν
διαβρωτικές συνθήκες που προσβάλλουν το

µέταλλο. Επειδή δεν είναι εµφανής, η

διάβρωση συχνά εξαπλώνεται απαρατήρητη

για χρόνια και µπορεί να οδηγήσει σε

αστοχία.

� Να γνωρίζετε ποιος εξοπλισµός στην εγκατάσταση έχει πιθανότητες
εµφάνισης διάβρωσης κάτω από τη µόνωση.

� Ελέγξτε τα χαµηλά σηµεία όπου µπορεί να συσσωρευτεί
υγρασία

� Να γνωρίζετε και να αναζητάτε σηµάδια κρυφής διάβρωσης:
� Λεκέδες σκουριάς και αποχρωµατισµού

� Εξογκώµατα, φουσκώµατα και φουσκάλες

� Μικρές διαρροές αερίων ή οσµές

� Επιθεωρήστε – κοιτάξτε, αλλά µην αγγίζετε.
� Αν διαταράξετε µία πολύ διαβρωµένη περιοχή, µπορεί να
προκληθεί διαρροή. Προγραµµατίστε επιθεωρήσεις και, όποτε
χρειάζεται, σταµατήστε τη λειτουργία του εξοπλισµού πριν την
αποκατάσταση των προβληµάτων της διάβρωσης.
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