
Sur une plate-forme pétrolière en mer, les opérateurs transféraient du
méthanol à partir d’un réservoir chimique portable branché par un flexible à
un réservoir de stockage. Lorsque le réservoir fut soulevé par une grue pour 
permettre de le vidanger par gravité dans le résevoir de stockage, le méthanol
commença à gicler par un trou dans le flexible. Le méthanol s’enflamma alors
sur le pont principal. Le méthanol aspergé sur le côté du pont supérieur
s’enflamma également à partir du tuyau d’échappement chaud d’un 
compresseur se trouvant immédiatement sous le point de transfert au niveau
du deuxième pont. Le feu s’aggrava davantage par le bris du verre de regard 
de niveau du réservoir de transfert lorsqu’un membre de l’équipage tenta de 
fermer le robinet à l’aide d’un coup de pied. L’incendie se propagea encore 
suite à l’ouverture de soupapes de sûreté sur deux autres réservoirs chimiques.

Après l’utilisation de vingt-deux extincteurs chimiques portatifs de 30 livres
(14 kg), de deux unités d’extincteurs sur roues de 125 livres (57 kg) et du
système de protection incendie, les incendies sur les deux ponts furent
maîtrisés. Un homme subit des brûlures au deuxième degré. Après que les 
incendies furent éteints, on découvrit que le flexible utilisé pour alimenter le 
méthanol du réservoir portable au réservoir de stockage était fendu et avait
été réparé avant cette opération à l’aide de ruban gommé!

Vérifiez vos appareils avant de débuter le travail !

• Ne JAMAIS faire une réparation temporaire ou non autorisée sur du matériel en service de substances 
dangereuses sans une revue de modification d’installation faite par une personne qualifiée.
• Inspectez TOUJOURS le matériel avant son utilisation. S’il y a évidence de dommage, de corrosion, de 
réparation inadéquate ou de tout autre défaut, remplacer l’appareil avant de débuter le travail.
• Évitez de transférer des substances inflammables près de sources d’inflammation comme des compresseurs.
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Incendie causé par un flexible réparé avec du ruban gommé !
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Que pouvez-vous faire ?

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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