
 يكي از تاسيسات توزيع و پخش مواد شيميايي آتش سوزي و بدنبال آن    در 
آتش سوزي از محوطه بارگيري يك ظرف  . يكسري انفجار به وقوع پيوست

.  گالني با اتيل استات كه يك ماده قابل اشتعال است شروع شد300فلزي 
مسئول بارگيري نازل را در محل ورودي ظرف قرار داده و      ) شكل مقابل(

در  . ودوزنه فلزي را به آن آويزان كرد تا نازل در اثر جريان مايع جابجا نش 
حالي كه عمليات بارگيري انجام ميشد مسئول بارگيري صدايي را شنيد و  

نازل بر روي زمين رها شده و مايع اتيل استات . ناگهان ظرف را در آتش ديد  
تلاش كاركنان براي اطفاء حريق موفقيت آميز نبود   . بر روي زمين جاري شد 

حريق به سمت انبار گسترش يافت و  . و به همين دليل محوطه را تخليه كردند  
. رديد ساير مايعات قابل اشتعال كه در انبار نگهداري ميشد نيز طعمه حريق گ   
تماس يك نفر از كاركنان آسيب جزيي ديد و يكي از آتش نشانان نيز به دليل  

به علت دود و پرتاب اجسام، واحد هاي  . با حرارت تحت درمان قرار گرفت 
انبار مواد شيميايي بكلي از بين رفت و باعث  . مجاور نيز محل را ترك كردند 

.تعطيلي واحد شد  
 بررسيها نشان داد كه مخلوط هوا و بخارات قابل اشتعال در نزديكي درب  

بدنه گالن فلزي و پمپ اتصال زمين شده بودند ولي . گالن تشكيل شده است
به دليل وجود قطعه لاستيكي ،   ) وزنه فلزي(قسمت فلزي نازل و لوله بارگيري 

الكتريسيته ساكن در اين قسمتها . متصل نبوده و اتصال زمين نشده بودند 
در   جمع شده و به بدنه فلزي گالن تخليه شد و به همين سبب بخارات موجود   

.دهانه گالن مشتعل شده است 

! ل زمين كنيد  هميشه هنگام جابجايي و حمل مواد قابل اشتعال تمامي تجهيزات را اتصا           

 هنگام جريان مايع در لوله ها ، والوها ، و •
. ساير تجهيزات الكتريسيته ساكن توليد ميشود  

 اتصال زمين و هم چنين متصل نمودن  •
تجهيزات به يكديگر از جمع شدن الكتريسيته   
ساكن و جرقه زدن آن به دليل تخليه جلوگيري  

. ميكند
 جرقه ناشي از تخليه الكتريسيته ساكن •

بسياري از مخلوطهاي هوا و بخارات قابل  
. اشتعال را محترق ميكند  

 متصل كردن تجهيزات به يكديگر سبب تعادل   •
الكتريكي شده و از تخليه الكتريسيته ساكن و 

. زدن جرقه جلوگيري ميكند 
 اتصال زمين به معني اتصال اجسام رسانا به  •

زمين بوده كه مانع از جمع شدن الكتريسيته   
. ساكن شده و آنرا به ساير منابع انتقال ميدهد 
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 اطمينان حاصل كنيد كه لوله و ساير •
به هم متصل شده و  تجهيزات رسانا  

مجموعه به درستي اتصال زمين شده   
اين تجهيزات شامل ظرف ، پمپ،  . است

لوله، ولوها، نازلها، لوله و نازل بارگيري، 
بشكه ها و ظروف ديگر و ساير تجهيزات  

. رسانا ميباشد
 مطمئن شويد كه تمامي تجهيزات اتصال    •

به زمين در واحد شما بطور منظم بازديد   
.شده و بدرستي كار ميكنند

 هنگاميكه يك ظرف با مايعات قابل •
اشتعال بارگيري ميشود ارتفاع ريزش  
مايع در داخل ظرف را به حداقل برسانيد   
، در غير اينصورت در داخل مايع  

. الكتريسيته ساكن توليد خواهد شد 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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آيا ميدانيد؟  شما چه كاري ميتوانيد انجام دهيد؟ 


