
 با كپسولهايي كه در صورت سقوط و شكستن والو فوقاني •
.امكان تبديل شدن به يك موشك دارند  با احتياط رفتار كنيد  

 به منظور جلوگيري از افتادن سيلندرهاي گاز تحت فشار   •
اقدامات مورد نياز را انجام دهيد و كلاهك والو كپسول را در   
مدت زماني كه از كپسول استفاده نميشود بر روي والو  نگاه   

. داريد  
 از كپسولهاي گاز تحت فشار در  واحد خود كه كلاهك حفاظتي    •

روي والو آن وجود ندارد مطلع باشيد و با احتياط ويژه با آنها     
.رفتار كنيد

 معمولا بازرسي و تعميرات سيستم هاي اطفاء حريق از نوع •
هالون توسط پيمانكاران خارجي متخصص و با صلاحيت انجام   

اطمينان حاصل كنيد كه پيمانكاران شما با احتياط و . ميشود 
. بطور ايمن اين كار را انجام مي دهد

عامل گازي اطفاء حريق  (يك سيستم اطفاء حريق با كپسولهاي هالون  
دو نفر از كاركنان .  در حال بازرسي بود ) كه به صورت مايع درآمده   

كپسول حاوي هالون را براي توزين با ترازوي قابل حمل جابجا مي 
در همين هنگام كپسول به زمين افتاد و والو فوقاني آن با . كردند

بر اثر اين ضربه رزوه محل اتصال والو به  . سكوي بتوني اصابت كرد
كپسول آسيب ديده و سبب شد تا والو از كپسول بطور كامل جدا     

با توجه به . بود)  بار41تقريبا  (psi  600فشار داخلي كپسول   .   گردد 
فشار داخلي و اندازه سوراخ ، محتويات كپسول با سرعت زياد شروع      
به تخليه گرديد و سبب شد تا كپسول در جهت مخالف همانند يك   

. راكت پرتاب شود

! با سيلندرهاي گاز فشرده با احتياط رفتار كنيد          

 تمامي كپسولهاي گاز تحت فشار پتانسيل تبديل شدن به •
. موشك و تخريب را دارند 

كپسولهاي سيستم اطفاء حريق احتمالا بر اساس استاندارد   •
كپسولهاي آتش نشاني ساخته ميشوند و ممكن است براي 
جلوگيري از ضربه در هنگام حمل و نقل نيازي به كلاهك  

اين موضوع بسته به قوانين  ملي  . حفاظتي والو نداشته باشند
. هر كشوري متفاوت است

 سيلندرهاي سيستم اطفاء حريق و يا ساير سيلندرهاي مشابه  •
مانند سيلندرهاي پروپيلن كه براي برشكاري استفاده ميشوند 
مجراي خروجي بزرگتري نسبت به سيلندرهاي گاز تحت فشار       
ديگر دارند چون  در اينگونه سيلندرها به دليل جريان خروجي    
بالا احتمال ايجاد نيروي عكس العمل  بيش از سيلندرهاي گاز 

. تحت فشار استاندارد وجود دارد      

! سيلندر هالون تبديل به راكت ميشود     ٢٠٠٨جون 
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آيا ميدانيد؟  شما چه كاري ميتوانيد انجام دهيد؟     

.   س برخورد كرد    متر را طي نمود و پس از عبور از روي دو جاده و محوطه مخازن  به فن   400كپسول مسافتي در حدود   
. رد نيامد  خوشبختانه اين حادثه مجروحي نداشت و خسارات مهمي نيز به تجهيزات وا       
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