
Η φωτιά του κάδου σκουπιδιών επεκτάθηκε. Κάποια τµήµατα του εξοπλισµού διεργασιών, 
σωληνώσεις, χάλυβας και δάπεδα ήταν καλυµµένα µε ξηρό πολυµερές από προηγούµενες διαρροές.
Η φωτιά εξαπλώθηκε από τον κάδο στο συσσωρευµένο πολυµερές και κατέστρεψε σηµαντικά το 
κτίριο, τον εξοπλισµό, τα όργανα και τους αυτοµατισµούς. Παρόλο που δεν τραυµατίστηκε κανείς, το 
εργοστάσιο σταµάτησε για µεγάλο χρονικό διάστηµα και η ζηµιά ανήλθε σε αρκετές εκατοντάδες 
χιλιάδες δολάρια. 

�Να αφαιρούµε όλα τα υπολείµµατα συντήρησης από το 
χώρο εργασίας αµέσως και να τα αποµακρύνουµε κατάλληλα. 
Η εργασία δεν έχει τελειώσει µέχρι να καθαρισθεί ο χώρος!
�Να αποµακρύνουµε µε κατάλληλο τρόπο πανιά 
εµποτισµένα µε πετρέλαιο ή χηµικά και χαρτιά (µεταλλικοί 
κάδοι, χωριστά από πιθανές πηγές ανάφλεξης, όχι στις 
περιοχές διεργασιών).
�Να τοποθετούµε τα διάφορα σκουπίδια σε κατάλληλους 
κάδους και να τα αδειάζουµε τακτικά. 
�Να διατηρούµε τις περιοχές διεργασιών καθαρές. 
Οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό, όπως µια εύφλεκτη σκόνη που 
συσσωρεύεται στον εξοπλισµό, σε δάπεδο, σχάρες καλωδίων 
ή στη χαλύβδινη δοµή είναι καύσιµο που θα µπορούσε να 
επιδεινώσει µια φωτιά!  
�Να µην αποδεχόµαστε προβλήµατα του εξοπλισµού που 
έχουν ως αποτέλεσµα διαρροές που µπορούν να δυσκολέψουν 
ή να κάνουν αδύνατο να διατηρηθεί µια περιοχή διεργασιών 
καθαρή. Να τα υπενθυµίζουµε στους προϊστάµενους µας και 
να συνεργαζόµαστε για την επίλυση τους.

Μια φωτιά ξεκίνησε µέσα σε έναν υφασµάτινο 
κάδο σκουπιδιών σε ένα κτίριο εργοστασίου. Ο 
κάδος περιείχε υλικά και υπολείµµατα συγκόλλησης, 
καθώς και διάφορα σκουπίδια και πανιά εµποτισµένα 
µε πετρέλαιο. ∆εν είχε αδειάσει για πολύ καιρό. Η 
πηγή ανάφλεξης µπορεί να ήταν θερµά υπολείµµατα 
συγκόλλησης ή αυτανάφλεξη των πανιών 
πετρελαίου. 
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Γιατί συνέβη;
�Το ελλιπές housekeeping συνέβαλε σε αυτό το 
περιστατικό για δύο λόγους:
- Η αρχική φωτιά ξεκίνησε από τον υφασµάτινο κάδο που 
χρησιµοποιούνταν λανθασµένα για υπολείµµατα 
κατασκευών και συντήρησης. Ο κάδος δεν αδειαζόταν
τακτικά.
- Η φωτιά επεκτάθηκε εξαιτίας του συσσωρευµένου 
πολυµερούς στις σωληνώσεις, στον εξοπλισµό και στη δοµή 
του κτιρίου. Αυτό το συσσωρευµένο στερεό εύφλεκτο υλικό 
ήταν το καύσιµο που επιδείνωσε τη φωτιά.
�Το συσσωρευµένο πολυµερές προήλθε από διαρροές 
υδατικού γαλακτώµατος του πολυµερούς εξαιτίας 
προβληµάτων στον εξοπλισµό της διεργασίας.
�Το προσωπικό λειτουργίας στο εργοστάσιο παραιτήθηκε 
από την προσπάθεια να διατηρεί καθαρό το χώρο γιατί οι 
επαναλαµβανόµενες διαρροές καθιστούσαν την προσπάθεια 
µάταιη.
�Η διαρροή του πολυµερούς ήταν πέρα από τον έλεγχο 
του προσωπικού λειτουργίας. Ήταν ένα πρόβληµα 
σχεδιασµού του εξοπλισµού που χρειαζόταν διαχείριση και 
προσοχή από µηχανικό.
�Ίσως η κουλτούρα κατά την οποία ένα βρώµικο 
εργοστάσιο έγινε φυσιολογικό φαινόµενο, ήταν ένας 
παράγοντας σύµφωνα µε τον οποίο έγινε αποδεκτή η ρίψη 
σκουπιδιών και υπολειµµάτων συντήρησης σε ένα κάδο µε 
ίνες, τον οποίο δεν αδειάζουν τακτικά. Αυτού του είδους η 
κατάσταση λέγεται «καθιέρωση της παράβασης» σε όρους 
ασφάλειας διεργασιών. Αυτός είναι ένας κοµψός όρος για να 
σταµατήσουµε µια απαράδεκτη κατάσταση και να την 
αποδεχόµαστε ως φυσιολογική. 
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