
     เวลาประมาณ 5:30 น. วนัที ่19 พ.ย. 2527 เกดิเพลงิไหม ้
ขนาดใหญแ่ละระเบดิหลายชดุตดิตอ่กนัทีส่ถานจีัดเก็บและ
จ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ทีเ่มอืง San Juan 
Ixhuatepec เมอืงเม็กซโิก ประเทศเม็กซโิก มผีูเ้สยีชวีติเกอืบ 
600 คน มผีูไ้ดรั้บบาดเจ็บประมาณ 7,000 คน ประชาชนเกอืบ 
200,000 คนตอ้งอพยพ และสถานเีสยีหายยอ่ยยับ แรงระเบดิ
สามารถตรวจสอบดว้ยเครือ่งวัดแรงสัน่สะเทอืน (seismometer) 
ไกลออกไปถงึ 20 ก.ม. และ ระเบดิลกูใหญ่ทีส่ดุวดัไดท้ีร่ะดบั 
0.5 บนมาตรารกิเตอร ์ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและเสยีชวีติสว่นใหญเ่ป็น
ชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบ – มคีนอาศยัอยูใ่กล ้หา่งจากสถานเีพยีง 
130 ม. เทา่นัน้ 
    สาเหตทุีท่ าใหเ้กดิอบุตัเิหตคุรัง้นีไ้มส่ามารถระบไุดช้ดัเจน
เนือ่งจาก สถานถีูกท าลายและไมม่เีอกสารทีใ่ชเ้ป็นหลักฐาน
หลงเหลอือยู ่เป็นทีเ่ชือ่วา่ LPG ร่ัวจากถัง หรอื ทอ่ ลงในบรเิวณ
ทีม่กี าแพงลอ้มรอบ ไอของ LPG รวมตวักนัเกดิกลุม่ควนัทีไ่วไฟ
สงูประมาณ 2 ม. กลุม่ควนัเกดิตดิไฟขึน้ คาดวา่อาจถูกจดุตดิ
โดยหอเผาระดบัพืน้ดนิ ( ground flare )  
    มหีลกัฐานวา่ถังเก็บบางถังทีส่ถานีอาจลน้ ท าให ้LPG ไหล
ไปทีห่อเผาระดบัพืน้ดนิ การร่ัวไหลอาจเริม่ตน้มาจากการลน้ของ
ถังใบหนึง่ หรอื จากการทีถ่ังเก็บใบหนึง่มคีวามดนัสงูเกนิ  
    มหีลายสาเหตทุีส่ง่ผลใหเ้กดิเหตกุารณ์หายนะครัง้นีข้ ึน้ รวม 
ถงึ การออกแบบสถาน ี(เชน่ ระยะห่างของถังแตล่ะถังไม่
เพยีงพอ ระบบตรวจจับแก๊สไม่มปีระสทิธภิาพ ไมม่รีะบบป้องกัน
ไฟไหมแ้บบเชงิรับ (passive) ), ระบบน ้าดบัเพลงิถกูท าลายดว้ย
แรงระเบดิ, การบ ารุงรักษาอปุกรณ์ความปลอดภัยทีไ่มเ่หมาะสม, 
และ มคีนจ านวนมากอาศยัอยูใ่กลก้บัสถาน ี 
 
  

คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้ง ? 

ดูแลระบบความปลอดภัยของโรงงานคุณให้ดีเพื่อทีร่ะบบจะได้ดูแลคุณได้! 
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เมือ่ 30 ปีทีแ่ลว้ – เร ือ่งนา่สลดจาก LPG    

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, 

Malay, Marathi, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese. 

www.aiche.org/ccps 

พฤศจกิายน 2557 

This issue sponsored by 

www.iomosaic.com 

     ถงึแมห้ลายปัจจัยการออกแบบจะมสีว่นท าให ้

เกดิอบุตัเิหตรุา้ยแรงนีข้ ึน้ แตม่รีายงานวา่คณะ   
กรรมการความปลอดภัยของโรงงานตรวจพบ 
ปัญหาดา้นความปลอดภัยในการด าเนนิงาน  
จ านวนหนึง่กอ่นทีจ่ะเกดิอบุตัเิหตขุึน้ดว้ย 

 พืน้ทีท่ างานใมเ่ป็นระเบยีบ (house keeping ) 
 30-40% ของอปุกรณ์ความปลอดภัย รวมถงึ

ระบบสเปรยน์ ้าดบัเพลงิ ใชง้านไมไ่ดห้รอืถูก 
bypass 

 วาวล์นริภัยบนระบบทอ่ทีใ่ชรั้บแก๊ส LPG หาย 
ไป 

 เกจวดัความดนัวดัคา่ไดไ้มถู่กตอ้งและอยูใ่น
สภาพทีค่อ่นขา้งแย่ 
 
 
 

คณุทราบหรอืไม?่ 
 ท าความเขา้ใจขนาดความรุนแรงของอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ในโรงงาน

ของคณุและระบบความปลอดภัยทีม่อียู่ทีจ่ะใชป้้องกนัและบรรเทา
เหตกุารณ์ได ้

 รายงานผูบ้รหิารถา้พบวา่อปุกรณ์และระบบความปลอดภัยใชง้านไม่ได ้
เพือ่ซอ่มใหพ้รอ้มใชง้าน   

 ตรวจสอบวา่วาวล์นริภัยทกุตัวไดรั้บการตรวจสอบและบ ารุงรักษาตามที่
ก าหนดไวใ้นนโยบายของโรงงาน  

 ปรกึษาวศิวกรฝ่ายผลติและฝ่ายความปลอดภัยของคณุเพือ่ใหท้ราบวา่
จะจัดการความเสีย่งไดอ้ย่างไร รวมทัง้ความเป็นไปไดใ้นการหยดุการ
ผลติ ถา้อปุกรณ์ความปลอดภัยทีส่ าคัญมากใชง้านไม่ได ้ 

 อย่าลมืวา่บอ่ยครัง้ทีค่วามไมเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในโรงงานแสดงให ้
เห็นถงึวั่ฒนธรรมดา้นความปลอดภัยทีไ่มด่ ีตอ้งดแูลโรงงานของคณุ
และอปุกรณ์ทกุตัว โดยเฉพาะอปุกรณ์ความปลอดภัย 
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