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สงิหาคม 2565

ถังเกดิระเบดิขึน้ขณะทีม่กีารใชร้ถดดูสญูญากาศถา่ยของ
ออกจากถังโดยใชส้ายโฮสทีไ่มน่ าไฟฟ้า ผูรั้บเหมา 4 คน
เสยีชวีติ 4 รายและคนที ่5 ไดรั้บบาดเจ็บในระดบัที่
เปลีย่นแปลงชวีติ บรษัิทและผูรั้บเหมาถกูปรับมากกวา่ 8 
ลา้นเหรยีญสหรัฐ และโรงงานตอ้งหยดุชะงักเป็นเวลา
หลายสปัดาห์

คนงานไมค่ดิวา่จะมไีอของสารไวไฟในถงั จากกระบวน 
การผลติทีเ่ปลีย่นแปลงไปเมือ่เกอืบ 10 ปี กอ่นทีจ่ะเกดิ
อบุตัเิหตนุีข้ ึน้ สารไฮโดรคารบ์อนเหลวอาจคอ่ย ๆ สะสม
ทีด่า้นบนของของเหลวในถัง มหีลายเหตกุารณ์ทีเ่ตอืนวา่
อาจมสีารไวไฟอยูใ่นถงั 

มหีลายสาเหตทุีท่ าใหเ้กดิอบุตัเิหตนุีข้ ึน้แตใ่น Beacon 
ฉบบันีจ้ะโฟกสัแคส่าเหตเุดยีว พนักงานฝ่ายผลติ 
“ตรวจวัดกา๊ซ” ทีช่อ่งวา่งดา้นในถังขณะทีเ่ตรยีม
ใบอนุญาตปฏบิตังิาน; เขาอา่นคา่ได ้67% ของคา่ความ
เขม้ขน้ต ่าสดุทีส่ามารถท าใหเ้กดิระเบดิได ้(LEL) ทีด่า้น
ในสว่นทีเ่ป็นไอใกลก้บัดา้นบนของถงั (ดตูารางที่ 1) ไม่
เป็นทีช่ดัเจนวา่ท าไม แตง่านยงัคงด าเนนิตอ่ไปถงึแม ้
คา่ทีอ่า่นไดจ้ะสงู แหลง่เกดิประกายไฟส าหรับการระเบดิ
ครัง้นีค้อืประกายไฟจากไฟฟ้าสถติยแ์ละการลกุตดิไฟเอง
ของสารไพโรฟอรคิ; ไมม่ใีครตระหนักถงึอนัตรายของ
สองสิง่นีข้ณะทีม่กีารเตรยีมงาน

คา่ LEL ทีอ่า่นไดห้มายถงึมไีอของสารไวไฟอยู่

▪ หน่วยงานก ากบัดแูลหลายแหง่รวมทัง้ US OSHA หา้มออกใบอนุญาต
ท างานในพืน้ทีอ่บัอากาศ หากความเขม้ขน้ของไอระเหยไวไฟสงูกวา่ 
10% ของคา่ LEL 

▪ ไอระเหยทีต่ดิไฟไดจ้ านวนมากหนักกวา่อากาศ ดังนัน้จงึพบความ
เขม้ขน้สงูบรเิวณจดุทีต่ า่สดุ – ใกลก้น้ถัง ในบอ่กกัเก็บ หรอื รางระบาย
น ้า 

▪ กากตะกอนทีด่า้นลา่งของถังอาจมสีารไวไฟคา้งอยู ่และสารไวไฟ
สามารถถกูปลอ่ยออกมาเมือ่ตะกอนถกูรบกวนและท าความสะอาดออก  

▪ การเคลือ่นไหวของของเหลว – แมก้ระทั่งของแข็ง – ผา่นสายโฮส
สามารถท าใหเ้กดิไฟฟ้าสถติย ์สิง่ส าคัญคอืตอ้งมกีารตอ่สายดนิและ
ตอ่เชือ่มถงึกนัเขา้กบัอปุกรณ์ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นหรอืใกลส้ถานทีอ่นัตราย

▪ ท าการทดสอบกา๊ซอยา่งละเอยีดโดยใชเ้ครือ่งวัด LEL ทีไ่ดรั้บการ
สอบเทยีบอยา่งเหมาะสม และปฏบิตัติามขัน้ตอนในการใชเ้ครือ่งวดั 
LEL ในการทดสอบ

▪ ในขัน้ตอนการตรวจเช็คคา่ LEL หากอา่นคา่ไดส้งูกวา่คา่ทีก่ าหนด
หมายความวา่มบีางอยา่งผดิปกต ิอยา่ด าเนนิการตอ่ จนกวา่ปัญหาจะ
ไดรั้บแกไ้ขและคา่ทีอ่า่นไดอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้

▪ อา่น Beacon ฉบบั สงิหาคม พ.ศ. 2563 เกีย่วกบัจดุไหนทีค่วร
ทดสอบสารไวไฟ และ ฉบบั มนีาคม พ.ศ. 2563 เกีย่วกบัอนัตราย
ของการใชร้ถดดูสญูญากาศ 

▪ โรงงานของคณุควรปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัทิางวศิวกรรมทีด่ี ส าหรับการ
ท าความสะอาดถัง เชน่ Energy Institute Part 16 “กฏความ
ปลอดภัยในการท าความสะอาดถัง” หรอื API 2015 “ การเขา้ถังและ
ท าความสะอาดถังเก็บปิโตรเลยีมอยา่งปลอดภัย”.

รูปที่ 1 ผลพวงของการเกดิระเบดิและเพลงิไหม ้

คณุทราบหรอืไม ่?

คณุสามารถชว่ยอะไรได ้?
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คา่ทีอ่า่นไดจ้ากเครือ่งวดั LEL ทีย่อมรบัไดค้อืเทา่ไร?

ไฮโดรคารบ์อนเหลวทีไ่วไฟ 

https://www.hse.gov.uk/comah/chevron-pembroke-report-2020.pdf

ตารางที ่1. ผลการตรวจวดัแกส๊ดา้นในถังกอ่นท าการกอ่นการถา่ยสนิคา้
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