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Prendi precauzioni contro l’elettricità statica – specialmente contro i fulmini.
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▪ Scintille statiche possono verificarsi ogni volta che c'è attrito
tra i materiali durante la movimentazione, come il
trasferimento.

▪ La messa a terra e il collegamento equipotenziale possono
aiutare a dissipare una carica elettrica. Per funzionare,
devono essere in buone condizioni, essere in buon contatto
con il contenitore metallico ed essere collegati a una messa a
terra adeguata.

▪ Il fulmine è un'enorme scintilla che si crea quando gocce
d'acqua, polvere o particelle di ghiaccio si muovono attorno a
una nuvola, generando elettricità statica.

▪ I fulmini possono colpire ovunque: non è sicuro lavorare
all'aperto durante un temporale.

▪ Una corrente elettrica può viaggiare attraverso le
apparecchiature collegate e causare un incidente anche
lontano dal punto in cui il fulmine ha effettivamente colpito.

Lo sapevi?

Cosa puoi fare?

• Assicurati di mettere sempre a terra e collegare i  contenitori 
di infiammabili. Ciò include secchi, fusti, ISO container, 
camion vagoni ferroviari e anche serbatoi di stoccaggio.

• Assicurati che i morsetti di messa a terra facciano un buon 
contatto con il metallo. Se un morsetto non riesce a 
"mordere il metallo", sostituire il morsetto.

• Segnala se un punto di connessione della linea di terra è 
verniciato; la vernice potrebbe impedire il buon contatto con 
il morsetto di messa a terra necessario per dissipare 
l'elettricità statica accumulata.

• Se vedi che un cavo di messa a terra è sfilacciato, corroso, 
non attaccato, ecc., segnalalo. Tale cavo di messa a terra non 
potrà assicurare lo scarico delle correnti e quindi non potrà 
impedire l'accensione di un contenitore infiammabile o di un 
serbatoio di stoccaggio in caso di fulmine o altra corrente 
elettrica vagante.

• I fulmini sono imprevedibili e possono danneggiare anche le
apparecchiature collegate a terra. Se stai effettuando un
trasferimento di materiale e arriva un temporale, interrompi
l’attività e abbandona l'area fino a quando non ti viene data
l'approvazione per riprendere le operazioni in sicurezza.

Nelle prime ore del mattino del 16 maggio 2012, un
temporale si è abbattuto su uno stabilimento di Bristol,
in Pennsylvania, che produceva polimeri acrilici. Un
fulmine ha colpito l'area del parco serbatoi. In pochi
secondi, un serbatoio di acrilato di etile è esploso ed è
stato seguito pochi minuti dopo dall'esplosione di un
serbatoio di acrilato di butile. Le esplosioni e gli incendi
che ne sono seguiti hanno distrutto i due serbatoi e
portato a un lungo arresto dell’impianto. Due persone
si trovavano nell'area dei serbatoi per dei lavori
amministrativi quando c’è stato il fulmine;
fortunatamente non ci sono stati feriti.
I serbatoi erano stati collegati a terra secondo gli
standard previsti dalla normativa sui fulmini, quindi
perché si è verificata l'esplosione? Sebbene non possa
essere determinato con certezza, l'accensione
dell'atmosfera nel serbatoio di acrilato di etile è
avvenuta molto probabilmente perché un componente
interno non era collegato al serbatoio. Una scintilla
potrebbe essersi verificata attraverso un piccolo spazio
e aver acceso il vapore infiammabile, in modo simile al
modo in cui una candela accende il carburante in un
motore a combustione interna.

Ref.: Kas K. Morrison D. Process Saf Prog. 2022; 41 (2): pp. 293-306.

Fulmini – ODDIO!!

Figura 1. Serbatoi in 

fiamme dopo un fulmine

Figura 2. Serbatoi dopo un fulmine
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