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Maak dat je wegkomt en blijf weg!

Op 28 januari 2021 stroomde vloeibare stikstof over 
uit een dompelvriezer in een voedselverwerkings-
faciliteit in Gainesville, Georgia. Zes medewerkers 
werden gedood en vier raakten gewond. De 
uitstroming begon terwijl onderhoudsmedewerkers 
problemen met de vriezer aan het oplossen waren. 
Vloeibare stikstof kwam vrij, verdampte en hoopte zich 
op in de kamer die geen mechanische ventilatie had. 
De twee onderhoudsmedewerkers die problemen met 
de vriezer aan het oplossen waren, verstikten door de 
stikstofdamp.

De onbeheerste uitstroming van vloeibare stikstof 
bleef 30 tot 60 minuten onopgemerkt totdat een 
andere werknemer op zoek ging naar de 
onderhoudsmedewerkers en een 1,2 meter hoge 
dampwolk zag die de kamer vulde. Deze werknemer 
meldde het incident aan het management, dat een 
evacuatie in gang zette. Tijdens de evacuatie van het 
gebouw reageerden ten minste veertien andere 
medewerkers, waaronder het management, op het 
incident door de vriesruimte te onderzoeken of te 
proberen collega's te redden. Als gevolg hiervan stikten 
nog eens vier medewerkers. Drie andere medewerkers 
en een brandweerman werden behandeld voor 
verstikkingsverschijnselen.

Zie voor meer informatie zie het rapport nr. 2021-03-I-
GA van de Amerikaanse Chemical Safety Board

Ken uw noodevacuatieprocedures en volg deze!

• Gebieden waar gevaarlijke gassen worden opgeslagen, verwerkt of 
ontstaan, moeten worden geventileerd om blootstelling aan het gas 
te voorkomen. 

• Er moet een detectie- en alarmsysteem aanwezig zijn dat is 
ontworpen voor de specifieke gassen om het gebied te bewaken en 
personeel te waarschuwen bij hoge concentraties.

• Mensen die in of nabij deze gebieden werken, moeten persoonlijke 
gasdetectie dragen die hoge concentraties van het gevaarlijke gas 
kunnen detecteren en hen waarschuwen.

• Veel dodelijke ongevallen vinden plaats wanneer anderen proberen 
een collega te redden in een giftige of zuurstofarme atmosfeer. 
Niemand mag een potentieel gevaarlijke ruimte betreden zonder de 
juiste vergunningen, voorbereiding en ademhalingsapparatuur.

• Ontruimingsalarmen waarschuwen voor ernstige gebeurtenissen. 
De juiste reactie moet worden gecommuniceerd aan werknemers, 
bezoekers en aannemers in hun veiligheidsoriëntatie op de 
werkplek.

• Weet waar stikstof of andere gevaarlijke gassen in uw omgeving 
worden gebruikt. Als u potentiële lekbronnen ziet, zoals open 
leidingen of afblaasveiligheden, vraag om een werkbon om deze af 
te dekken of goed af te voeren.

• Als u in een gebied werkt waar gevaarlijke gassen aanwezig zijn, ken 
dan de alarmsignalen die daar worden gebruikt.

• Wanneer een alarm afgaat, wacht niet en probeer het gebied niet 
te onderzoeken, maar evacueer het gebied onmiddellijk. Alleen 
personeel dat is opgeleid en over de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen beschikt, mag onderzoek doen.

• Zorg dat bezoekers of aannemers die in een gevaarlijke omgeving 
werken, weten hoe ze veilig kunnen evacueren.

• Als u eenmaal op de verzamelplaats bent, blijf daar! Als u het 
gebied verlaat, kunt u alsnog worden blootgesteld aan een 
dodelijke dosis.

• Het enige veilige moment om terug te keren naar het gebied is 
nadat de status 'alles veilig' is afgekondigd.

Figuur 1. Werknemers geëvacueerd uit 
voedselverwerkende fabriek

Wist u dat?

Wat kunt u doen?
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